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LEGENDA MISTNOSTI

EM | GCEL MISTNOST P
BYT C.3—2+1 — 50,82m2
LEGENDA 2071 |LoZNIcE 13,86
—W%
202 |oBYvACi POKOJ 15,45
OTOPNE TELESO
203 | KUCHYNE 14,07
I
——  ROZVOD POTRUBI OT — PRIVOD 204 | cHoosa 2,71
—— — —  R0ZVOD POTRUBI UT — ZPATECKA 200 |WC + KOUPELNA 4,73
R - ODVOD KONDENZATU 206 |KONZOLA FRANC.OKNA 0,44
5 AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTL BYT C.4—241 — 49,46m?2
+  ODVZDUSNOVACI VENTIL OT 207 |Loanice _—
VYPOUSTECT VENTIL . ’
L 208 |oBYvACH POKOU 15,03
21VKU/5160—C — OTOPNE TELESO 2 09 KUCHYNE 1 3’65
_ N (
ot T 210 |cHopsA 261
105~ vt egrorng ¥ OT 211 |WC + KOUPELNA 473
X01 - rohové $roubent s vypoudténim
X20 — Vekolox N ofimg 2127 | KONZOLA FRANC.OKNA 0,44
SPOLECNE PROSTORY 10,80m?2
2135 |cHoDpBA 3,24
214 | scHoDISTE 7,56

POZNAMKA:
- VE VSECH BYTECH BUDE POUZIT ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL GB 062-24K S PRUTOKOVYM OHREVEM VODY

- 0DVOD SPALIN BUDE PROVEDEN KONCENTRICKYM VEDENIM SPALINY/VZDUCH ¢125/80, VEDENIM VE STAVAJICICH KOMINECH
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ZOVAC CHP EDM TU STUPEN P.D. | DSP+DPS
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